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RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU 

ENERGETYCZNEGO

dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie 

Ustawy z dnia 21.11.2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów

BUDYNEK PRZYCHODNI



1. Żródła informacji i wytyczne

stan istniejący

stan po 

modernizacji przed po GJ/rok %

c.o. PEC PEC 2 292,00 940,00 1 352,00 59,0

c.w.u. PEC PEC 159,49 148,86 10,63 6,7

2451,49 1088,86 1362,63 55,6

3.  Wskaźniki

stan istniejący

nośnik PEC

wartość 

opałowa 22,5 GJ/Mg

wartość emisji

SO2 17 kg/Mg 0,000565 Mg/GJ

NOX 4 kg/Mg 0,000257 Mg/GJ

CO2 93,74 kg/GJ 0,11420 Mg/GJ

pył 30 kg/Mg 0,000042 Mg/GJ

stan po modernizacji

nośnik PEC

wartość 

opałowa 22,5 GJ/Mg

wartość emisji

SO2 17 kg/Mg 0,000565 Mg/GJ

NOX 4 kg/Mg 0,000257 Mg/GJ

CO2 93,74 kg/GJ 0,11420 Mg/GJ

pył 30 kg/Mg 0,000042 Mg/GJ

nośnik PEC

wartość 

opałowa PEC GJ/Mg

wartość emisji

SO2 17 kg/Mg 0 Mg/GJ

NOX 4 kg/Mg 0,000565 Mg/GJ

CO2 93,74 kg/GJ 0,00026 Mg/GJ

pył 30 kg/Mg 0,1142 Mg/GJ

1. Wytyczne Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej w Olsztynie 

w zakresie okreśalania ograniczenia lub uniknięcia emisji dwutlenku węgla.

2. Wskaźniki emisji do produkcji ciepła do sieci miejskiej.

2.  Podstawowe informacje - nośniki energii, zużycie energii i paliwa

c.o.

c.w.u.

zużycie energii GJ/rokźródło / nośnik energii redukcja

razem

c.o.



4.  Obliczenie redukcji emisji

SO2 NOX CO2 pył

Mg/rok Mg/rok Mg/rok Mg/rok

c.o. 1,29498 0,58904 261,75 0,09626

c.w.u. 0,09011 0,04099 18,21 0,00670

razem 1,38509 0,63003 279,96 0,10296

SO2 NOX CO2 pył

Mg/rok Mg/rok Mg/rok Mg/rok

c.o. 0,53110 0,24158 107,35 0,03948

c.w.u. 0,08410 0,03826 17,00 0,00625

razem 0,61520 0,27983 124,35 0,04573

Efekt ekologiczny

c.o. c.w.u. razem c.o. c.w.u. razem

SO2 0,76388 0,00601 0,76989 58,99 6,67 55,6

NOX 0,34746 0,00273 0,35020 58,99 6,67 55,6

CO2 154,40 1,21 155,61 58,99 6,67 55,6

pył 0,05678 0,00045 0,05723 58,99 6,67 55,6

System

System

Zanieczyszczenie

Emisja przed termomodernizacją

Emisja po termomodernizacji

Redukcja emisji Mg/rok Redukcja emisji %


