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RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYTU 

ENERGETYCZNEGO

dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie 

Ustawy z dnia 21.11.2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów

BUDYNEK SZKOLNY



1. Żródła informacji i wytyczne

stan istniejący

stan po 

modernizacji przed po GJ/rok %

c.o. PEC PEC 480,00 156,00 324,00 67,5

c.w.u.

480,00 156,00 324,00 67,5

3.  Wskaźniki

stan istniejący

nośnik PEC

wartość 

opałowa 22,5 GJ/Mg

wartość emisji

SO2 17 kg/Mg 0,000565 Mg/GJ

NOX 4 kg/Mg 0,000257 Mg/GJ

CO2 93,74 kg/GJ 0,11420 Mg/GJ

pył 30 kg/Mg 0,000042 Mg/GJ

stan po modernizacji

nośnik PEC

wartość 

opałowa 22,5 GJ/Mg

wartość emisji

SO2 17 kg/Mg 0,000565 Mg/GJ

NOX 4 kg/Mg 0,000257 Mg/GJ

CO2 93,74 kg/GJ 0,11420 Mg/GJ

pył 30 kg/Mg 0,000042 Mg/GJ

nośnik energia elektryczna

wartość 

opałowa 21,75 GJ/Mg

wartość emisji

SO2 2,528 kg/GJ 0,00258 Mg/GJ

NOX 0,639 kg/GJ 0,000639 Mg/GJ

CO2 278 kg/GJ 0,27800 Mg/GJ

pył 0,417 kg/Mg 0,000417 Mg/GJ

1. Wytyczne Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej w Olsztynie 

w zakresie okreśalania ograniczenia lub uniknięcia emisji dwutlenku węgla.

2. Wskaźniki emisji do produkcji ciepła do sieci miejskiej.

2.  Podstawowe informacje - nośniki energii, zużycie energii i paliwa

c.o.

c.w.u.

zużycie energii GJ/rokźródło / nośnik energii redukcja

razem

c.o.



4.  Obliczenie redukcji emisji

SO2 NOX CO2 pył

Mg/rok Mg/rok Mg/rok Mg/rok

c.o. 0,27120 0,12336 54,82 0,02016

c.w.u. 0,00000 0,00000 0,00 0,00000

razem 0,27120 0,12336 54,82 0,02016

SO2 NOX CO2 pył

Mg/rok Mg/rok Mg/rok Mg/rok

c.o. 0,08814 0,04009 17,82 0,00655

c.w.u. 0,00000 0,00000 0,00 0,00000

razem 0,08814 0,04009 17,82 0,00655

Efekt ekologiczny

c.o. c.w.u. razem c.o. c.w.u. razem

SO2 0,18306 0,00000 0,18306 67,50 67,5

NOX 0,08327 0,00000 0,08327 67,50 67,5

CO2 37,00 0,00 37,00 67,50 67,5

pył 0,01361 0,00000 0,01361 67,50 67,5

System

System

Zanieczyszczenie

Emisja przed termomodernizacją

Emisja po termomodernizacji

Redukcja emisji Mg/rok Redukcja emisji %


